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1 VANTAIL 
 

MONTAGE SUR LINTEAU 
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NOMENCLATURE 
 
 
 
 

 A. 1 Butée de réception 
 
 B. 1 Etanchéité verticale arrière  
 
 C. 1 Etanchéité horizontale haute sur vantail 
 
 D. 1 Guide au sol 
 
 E. 1 Butée arrière 
 
 F. x Equerres support de rail 
 
 G. x Manchons support 
 
 H. Rail horizontal : 1 ou plusieurs longueurs 
 
 I. 2 ou 3 chariots à 4 galets de roulement 
 
 J. Rail+profil de fixation assemblés (1 ou plusieurs) 
 
 K. Manchon de raccordement (1 ou plusieurs) 
 
 L. Panneaux à assembler 
 
 M. Plat renfort pour chariot 
 
 N. U de coiffage bas 
 
 O. U de coiffage haut 
 
 P. U de coiffage avant 
 
 Q. x Gousset renfort de butée 
 
 R. Calfeutrement arrière sur vantail 
 
 S. x Cornière de reprise d'effort pour rail 
 
 T. 1 Plat d'accrochage pour câble contrepoids 
 
 U. 1 Carter pour contrepoids de tirage 
 
 V. 1 Bac + sac de riblons 
 
 W. 1 Loqueteau + support 
 
 X. 1 Verrouillage droite ou gauche 
 
 Z. 1 Ensemble poulies sur support 
 
 OPTIONS 
 
 Y 2 Contacts de position + supports 
 
 Za. 1 Ensemble  + supports 
 
 Zb. 1 Poulie simple de renvoi 
 
 Zc. 1 ou 2 Protection fusible 
 
 
 
 DIVERS : SACHETS DE VISSERIE 
 
 Zd. 1 Contre-poids 
 
 Ze. 1 Verrouillage 
 
 Zf. 3 Accessoires 
 

359.dwg 
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PREAMBULE 

 

PROCEDURE DE MISE EN OEUVRE D'ASSEMBLAGE ET DE MONT AGE 

PORTES COULISSANTES 
 
 

1. Réception du support : Localisation et identification du support, vérification de 
conformité, structure, rectitude et dimensions. 

 

NOTA :   

a) Prévoir un ragréage si les déformations de planéité des murs sont supérieures 
aux normes d'usage du D.T.U. gros œuvre, 

b) Approvisionner les fournitures de fixation au support (Non fournies), soit : 

- Visserie de M 10 espacée de 300mm et 700 mm, pour les supports de 
rail, 

- Visserie de M 8 espacée de 300 mm, pour l'étanchéités verticales 
arrière, 

- Visserie de M 10 espacée de 400 mm, pour la butée de réception et ses 
goussets 

2. Contrôle et vérification des composants en fonction de la nomenclature 
appropriée (voir bordereau de livraison et notice de pose). 

3. Traçage des axes de fixation du rail et des étanchéités verticales et horizontale.  

4. Montage du rail et des étanchéités. 

5. Assemblage des panneaux de porte. 

6. Mise en place des chariots dans le rail. 

7. Présentation et accrochage des panneaux. 

8. Pose des guides au sol. 

9. Réglage et mise au point (Vitesse). 

10. Implantation des organes de sécurité : (Verrouillage, contacts et 
asservissements). 

11. Vérification de manoeuvre, de l'aspect, de la quincaillerie et du fonctionnement. 
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RECOMMANDATIONS IMPORTANTES  

 
 
STOCKAGE  
 

Pour conserver toutes leurs caractéristiques, nos fermetures doivent être stockées à plat, 
isolées par des intercalaires, dans des locaux à l'abri de l'humidité. 
Respecter le conditionnement initial et ne pas gerber les palettes. 

 

 

PEINTURE 
 

Les parements en tôle électrozinguée constituent une excellente protection contre la 
corrosion. Pour conserver cet avantage, une préparation conventionnelle, avant 
peinture, est a exécuter dans le meilleur délai sur le chantier. 
Celle-ci doit être effectuée avec une couche d'apprêt, après masticage et ponçage 
éventuel. 
Nous conseillons l'utilisation de peinture mate et satinée. 

 

 

ENTRETIEN  
 

Afin de maintenir les caractéristiques fonctionnelles de nos portes coupe-feu, il 
convient de procéder à une vérification périodique de la porte et des accessoires. 
 
Notre Société peut assurer les vérifications et entretiens nécessaires sous la forme d'un 
contrat de maintenance à définir avec notre service Commercial. 

 
 

FIXATION  
 
Pour les éléments de fixation entre le support et le « bloc porte », nous utiliserons des 
chevilles à expansion en matériau non fusible à moins de 800°C. 
 (l’usage des chevilles en plastique, en plomb, en bois, chimique, … est donc à 
proscrire). 
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MONTAGE DES SUSPENTES 

 
1. Mettre en place la butée de réception 

(A) à 150 mm du bord de la baie 
libre, 

2. Mettre en place les goussets (Q) sur 
le mur et les souder sur la butée (A), 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3. Tracer un trait de niveau (a) à 75 mm, et un trait 

de niveau (b) à 125 mm, tous deux à partir du 
bas du linteau, 

4.  Tracer l’emplacement de la première fixation à 80 
mm du bord de la butée de réception sur la ligne 
(a) puis, à partir de ce point, tracer un repère tous 
les 300mm, le nombre de repères devant 
correspondre au nombre de fixations percées sur la 
pièce (J), 

5.  A partir du dernier repère de fixation tracé la ligne 
(a), tracer une verticale se raccordant sur la ligne 
(b), 

6.  De ce point, tracer un repère tout les 700 mm, 
suivant le nombre de pièces (F) à fixer, 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
7.  Percer, cheviller, puis visser les 

équerres (F) et le support +rail (J) 
(Chevilles M 10, Vis M10 non 
fournies). 
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MONTAGE DU RAIL 

 
 
 
 

8. Suspendre le rail (H), par les 
supports (G), sur les équerres 
(F). A l'aide du manchon (K), 
raccorder le rail (H) sur le 
bout du rail de l'ensemble 
rail+support posé 
précédemment. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NOTA : Dans le cas d’une jonction de rails à l’aide d’un manchon (K), s’assurer que les 
extrémités sont parfaitement jointes, sans décalage, sans chanfrein et sans bavure sur la 
portée de roulement. 

 
 
 
 
 

9. Fixer les cornières de 
reprise d'effort (S) sous la 
dalle, puis souder le retour 
de la cornière sur le 
support (J). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10. Glisser les chariots (I) à l'intérieur du rail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

363.dwg 
 

073.dwg 

365.dwg 
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ASSEMBLAGE DES PANNEAUX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Assembler les différents panneaux ( L ) en les emboîtant les uns dans les autres, puis 
les fixer par rivets pop Æ 4.2 au pas de 200 mm, 
 
12. Mettre en place le "U" de coiffage bas ( N ) en l'emboîtant sur les panneaux assemblés, 
puis l' assembler par vis auto taraudeuses TC Æ4x25 au pas de 300 mm, 
 
13. Mettre en place les plats renfort chariot ( M ) dans le "U" haut ( O ), 
 
14. Emboîter le "U" haut ( O ) et ses plats ( M ) sur les panneaux déjà assemblés, puis fixer 
l'ensemble par vis auto taraudeuses TC Æ4x25 au pas de 300 mm, 
 
15. Mettre en place le "U" de coiffage avant ( P ), puis le fixer par vis TF Æ4x25 au pas de 
300 mm, 
 
16. Mettre en place le calfeutrement arrière ( R ), puis le fixer sur le vantail par vis TC 
Æ4x25 au pas de 300 mm. 
 
 
 

364.dwg 
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ASSEMBLAGE DES ETANCHEITES 

 
 A – ETANCHEITE SUR MUR 

 
17. Tracer une verticale (a) sur le mur définissant  l'arrière du vantail en position fermée. 
 
18. A 10mm de cette verticale, positionner l'étanchéité verticale arrière ( B ) et la fixer par 
des vis et des chevilles métalliques M8 au pas de 300 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B – ETANCHEITE SUR VANAIL 
 
19.  Après montage de la porte, la positionner en position fermée. Positionner ensuite 
l'étanchéité horizontale haute ( C ) à 5mm de la sous face du profil support rail ( J ) contre 
le vantail. 
 
20. La fixer sur le vantail par des vis auto taraudeuses TC Æ4x25. 

 

366.dwg 

367.dwg 
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MONTAGE DU VERROUILLAGE 
 
a) Monter le verrouillage : 

- Fixer le loqueteau (W) sur la porte. 
- Fixer le verrouillage (X) sur le rail. 

 
IMPORTANT  : Visser le loqueteau sur la porte (4 vis TH 6x40, fournies dans le 
sachet fusible). 

 
b) Fixer le butoir (E) sur le mur au 2/3 de la hauteur de la porte et à 10 mm en retrait (vers 

la baie) de l'arrière du panneau en position ouverte. 
 
c) Fixer le guide au sol (D). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Verrouillage fusible 70° ou verrouillage électro magnétique. 
- Câbler suivant schéma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Après réglage définitif de la porte, bloquer le rail (G ) sur un des manchons et 
le verrouillage sur la rail par un cordon de soudure de 10 à 15mm. 

 
 

370.dwg 
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MONTAGE DU DOUBLAGE FUSIBLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

004.dwg 
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MONTAGE DU CONTREPOIDS 
 

CONTREPOIDS ARRIERE 
 

a)  Tracer sur le mur à 280 mm de l’arrière du vantail ouvert la position de fixation des 2 
poulies haute (Z) montées en usine. 

b)  Fixer les poulies hautes (Z) sur le mur. 
c)  Mettre le vantail en position fermé et présenter au sol le bac à riblons (V) à l’aplomb des 

poulies hautes (Z). 
d)  Fixer le câble à la patte (T), le passer sur la poulie de renvoi (Zb), puis sur les poulies 

hautes (Z) fixées sur le mur, en commençant par la poulie opposée au mur, pour terminer 
en accrochant le bout du câble par la boucle capelée sur l’extrémité de l’axe des poulies 
hautes (Z). Régler la longueur du câble de façon à laisser un jeu de 10 cm entre le bac à 
riblons et le sol. Amener le vantail en position ouvert et remplir le bac (V) de riblons 
jusqu'à obtenir une fermeture lente et régulière du vantail. 

e)  Fixer le carter du contrepoids sur le mur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTREPOIDS AVANT 

 

Montage identique à ci-dessus sans la poulie de renvoi (Zb) et avec l’axe des poulies 
hautes (Z) positionné à la cote de 500 mm de l’avant de la baie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

369.dwg 
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CONTACTS DE SIGNALISATION - POSITIONS OUVERT OU FER ME 
 

1. POSITION OUVERT (O) 
 

- Mettre le vantail en position ouvert. 
- Fixer le contact (C1) sur le rail, à l’aide de l’étrier, à l’arrière du verrouillage. 
- Positionner la vis (V1), (vis TH M6 x 60, totalement filetée, + écrou M6), de sorte que le 
contact (C1)soit actionné; percer et tarauder M6 dans le panneau à l’endroit de la traverse 
supérieure, soit à 11 mm du dessus du panneau. 
- Affiner le réglage du contact (C1) en réglant la position de l’étrier sur le rail. 
 

 
223.dwg 

 

2. POSITION FERME (F) 
 

- Mettre le vantail en position fermé. 
- Fixer le contact (C2) sur le rail, à l’avant du loqueteau de verrouillage. 
- Positionner la vis (V2) de sorte que le contact soit actionné, percer et tarauder M6 dans le 
panneau l’endroit de la traverse supéieure. 
- Affiner le réglage du contact (C2) en règlant la position de l’étrier sur le rail. 
 

 
224.dwg 

 

NOTA :  
Il est impératif que les vis (V1) et (V2) soient placées de part et d’autre du loqueteau de 
verrouillage. 
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3. RACCORDEMENT 
 
Schéma représenté : PORTE EN POSITION D’ATTENTE (OUVERTE)  

 

Vis TH M6-60 + Ecrou HM6 
241.dwg 

CONTACTS UTILISES 
 

REFERENCE CONTACT FONCTION FABRICANT 

XCK M106 TELEMECANIQUE 

FR 525 
INVERSEUR 

PIZZATO 
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Le câblage assurant les liaisons entre les composants doit être réalisé en conducteurs ou câbles prévus pour 
les canalisations fixes de la catégorie C2 au minimum (type H07 RNF ou A05 VVU ou 1000 R02 V, etc...). 
Les câbles doivent être placés sous gaines IRO Æ 20, fixées au mur par colliers inter-câble Réf. 479-30 et 
chevilles Réf. 489-34 SAREL. Bloquer les presse-étoupe à la main. 
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REARMEMENT – ANTI - REARMEMENT 

 
  1er CAS : MONTAGE DE LA LIGNE DE REARMEMENT MANUEL DU VERROUI LLAGE  (à 
émission ) 
 

 
 

226.dwg 
2ème CAS : MONTAGE DE LA LIGNE ANTI-REARMEMENT DU VERROUILLAGE  AVEC 
BOITIER BR.01 (Verrouillage à rupture uniquement) 
 

 
 

229.dwg 
 

FONCTIONNEMENT : 
 
1 - Alimentation de la ligne de télécommande 
2 - Réarmement du BR.01 par appui sur le bouton de commande 
3 - Réouverture des portes et réarmement des déclencheurs 

 



 
24 rue des Hautes-Rives 

27610 Romilly sur Andelle 

NOTICE DE MONTAGE 
PORTE COULISSANTE PF50C 

Montage sur linteau, rail horizontal 

Page 16/25 
NM 027 
Indice 1 
01/10/08 

 
 

MONTAGE DE L'AMORTISSEUR RADIAL DICTATOR  RD 80  24 4018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA : 
Pour une fermeture à gauche, il faut changer le sens de rotation de la roue libre. 
Il suffit de retourner la poulie après avoir enlevé le circlips. On change ainsi le sens de 
rotation. 
 

372.dwg 

371.dwg 
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MONTAGE DE L'AMORTISSEUR RADIAL DICTATOR 244013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA : 
Pour une fermeture à gauche, il faut changer le sens de rotation de la roue libre. 
Il suffit de retourner la poulie après avoir enlevé le circlips. On change ainsi le sens 
de rotation 
 

373.dwg 

374.dwg 
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MONTAGE DE L'AMORTISSEUR RADIAL LEVASSEUR REF:380-1 00 + 380-103 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA : 
Pour une fermeture à gauche, il faut changer le sens de rotation de la roue libre. 
Il suffit de retourner la poulie après avoir enlevé le circlips. On change ainsi le 
sens de rotation. 
 

376.dwg 

375.dwg 
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MONTAGE DE L'AMORTISSEUR RADIAL MECALECTRO TYPE DR 40-50 
 
Le montage de cet amortisseur radial s'effectue sur la ligne du contrepoids de tirage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA : 
Pour une fermeture à gauche, il faut changer le sens de rotation de la roue libre. 
Il suffit de retourner la poulie après avoir enlevé le circlips. On change ainsi le sens de 
rotation. 
 

377.dwg 
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MONTAGE DE L'AMORTISSEUR RADIAL DICTATOR TYPE 240-0 12 
 
Le montage de cet amortisseur radial s'effectue sur la ligne du contrepoids de tirage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA : 
Pour une fermeture à gauche, il faut changer le sens de rotation de la roue libre. 
Il suffit de retourner la poulie après avoir enlevé le circlips. On change ainsi le sens de 
rotation. 
 

379.dwg 
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MONTAGE DE LA DETECTION POUR D.A.S AUTOCOMMANDE PAR  D.A.D 
 
"SCHEMA DE PRINCIPE" (*) 
 
1. Fixer le coffret et les deux 

détecteurs (D) et (E) à leur 
position, 

2. Câbler la ventouse (A) du 
verrouillage sur le bornier (B), 

3. Relier le bornier (B) au coffret 
en position C3, 

4. Câbler les deux détecteurs (D) et 
(E) sur le bornier (C) en position 
C5, 

5. Câbler la résistance en boucle fin 
de ligne sur le détecteur (E). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 POSITION DES DETECTEURS 

 
Les détecteurs de fumée seront disposés conformément à la norme NF S61-970 (Règles 
d’installation des Systèmes de Détection Incendie (S.D.I.)). 
Cf. ANNEXE 1  (pages 24-25) : « Implantation des détecteurs de fumée ponctuels » 

 
 
 PRINCIPE DE CABLAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Dans tous les cas, pour les branchements des 
détecteurs autonomes déclencheurs (D.A.D.), 
reportez-vous à la notice constructeur jointe dans 
l’emballage. 

033.dwg 

036.dwg 



 
24 rue des Hautes-Rives 

27610 Romilly sur Andelle 

NOTICE DE MONTAGE 
PORTE COULISSANTE PF50C 

Montage sur linteau, rail horizontal 

Page 22/25 
NM 027 
Indice 1 
01/10/08 

 
 

REGLAGES : 
 

1 - Vitesse de fermeture £ 0,3 m/s 
 

Pour une fermeture correcte, régler la vitesse à  0,25 m/s maximum en procédant 
comme  
ci-dessous : 
 
- Au sol, dans la baie, marquer un repère placé à 2 m du fond de la butée de 
réception. 
- Déclencher la fermeture de la porte (Télécommande si possible). Si le 
déclenchement se fait 
manuellement : Libérer la porte du déclencheur et l’arrêter, puis la laisser se fermer 
par sa 
propre énergie. 
- Avec une montre vérifier le temps entre le passage de la porte au droit du repère au 
sol et le 
premier choc sur la butée de réception ou sur le vantail secondaire. 
- Le temps relevé doit être supérieur ou égal à 8 secondes. 
- Si le temps est inférieur, agir sur la vis de réglage du ralentisseur jusqu’à obtention 
d’une vitesse correcte. Répéter le contrôle de la vitesse 2 à 3 fois pour s’assurer de sa 
répétitivité. 
 

2 - Vérification du fonctionnement sur toute la course du vantail 
 

- Déclencher la fermeture de la porte et vérifier qu’elle parcourt toute la course sans 
s’arrêter. 
- Recommencer l’opération en arrêtant la porte à plusieurs endroits le long de sa 
course et vérifier 
qu’elle repart pour se fermer complètement. 
- Retirer le fusible pour contrôler que la porte se ferme sous déclenchement 
thermique, vérifier que la boucle du câble ne gêne pas la fermeture. 

 
 
3 - Effort pour s’opposer à la fermeture : £ 15 daN 
 

- Déclencher manuellement la porte et l’arrêter 
- A l’aide d’un dynamomètre en appui sur le chant du vantail, contrôler que l’effort 
pour retenir la porte dans sa position est inférieur à 15 daN. 
- Si l’effort est supérieur à 15 daN : 
- Dans le cas d’un rail incliné : diminuer la pente du rail en vissant ou dévissant les 
écrous (N) de fixation des tiges de suspente jusqu’à obtenir un effort correct. 
- Dans le cas d’un rail horizontal : diminuer la charge du contrepoids. 
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4 - Réglage de l’effort de déclenchement manuel F £ 15 daN 
 

- A l’aide du tendeur à lanterne régler la longueur du ressort (A) entre 120 mm minimum et  
133 mm maximum (ce qui correspond à une force de traction entre 10,5 daN et 16 daN). 
- Mettre le dynamomètre en appui sur le chant arrière du vantail et appuyer progressivement, 
sans à coup, jusqu’à libérer le vantail du déclencheur. 
- La force exercée doit être £ à 15 daN. 
 
Le réglage de l’effort de déclenchement peut s’effectuer de deux façons : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

242.dwg 

 
 
- En déplaçant verticalement le loqueteau (B) de verrouillage afin de modifier l’engagement du galet de 
loqueteau dans la biellette. 
- En modifiant la tension du ressort (A) par l’intermédiaire du tendeur à lanterne, tout en restant 
 dans les limites de longueur du ressort (120 à 133 mm). 
 
 
 

CONTROLES : 
 

Conformément à la fiche d’enregistrement des auto-contrôles référencée (FORRE12002). 
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ANNEXE 1 
 

IMPLANTATION DES DETECTEURS DE FUMEE PONCTUELS 
 
 
 

 
 
- Implantation des détecteurs par rapport 

à la hauteur du local, 
 
Dans l’hypothèse d’un feu prenant naissance au 
sol, la fumée produite refroidit en montant et se 
stratifie. Plus le local est haut, moins la fumée 
monte sous le plafond. 
Ce phénomène est encore plus important lors de 
feux à combustion lente avec peu de dégagement 
calorifique. 
Lorsque la hauteur du local est supérieur à 12 
mètres, un second niveau de détecteur doit être 
mis en place. 
 

- Implantation des détecteurs par rapport 
au plafond, 

 
Dans un volume clos, l’air chaud, plus léger que 
l’air froid, forme sous le plafond un « matelas 
d’air » qui ralentit la progression de la fumée vers 
le haut. Il est donc nécessaire de descendre les 
détecteurs de fumée sous le plafond pour que les 
éléments capteurs soient toujours placés dans la 
zone enfumable. 
L’épaisseur de ce « matelas » est fonction de la 
hauteur du local et de la pente de la toiture. En 
éloignant les détecteurs du plafond, on risque de 
nuire à la rapidité de leur déclenchement. 
Les détecteurs de fumée doivent donc être 
installés dans une zone comprise en deux limites 
(NB :  la hauteur « h » est exprimée en cm) 
 

- Surface couverte par détecteur, 
 
La surface surveillée par les détecteurs de fumée 
est directement liée à la surface du local, la 
hauteur du local et à l’inclinaison de la toiture. 
Dans l’hypothèse d’un feu prenant naissance 
près du sol, dans un local clos et dans une 
ambiance « calme », la fumée forme un cône 
dont la pointe est dirigée vers le bas. Plus le local 
est haut, plus la fumée couvre une surface sous 
toiture ou plafond importante et plus le détecteur 
de fumée couvre une surface importante. 
L’inclinaison de la toiture ou du plafond 
« canalise » la fumée vers le faitage et améliore 
l’efficacité des détecteurs 
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- Distance entre tous détecteurs et tous 
points du plafond, 

 
Pour une surface surveillée équivalente, la 
progression de la fumée vers le détecteur sera 
fonction de l’architecture du local. En plus de la 
surface couverte par le détecteur, il est impératif 
de tenir compte de la distance horizontale (D) 
entre tous détecteurs et tous points du plafond ou 
de la toiture. 
 
Rq : Dans les circulations horizontales de largeur 
inférieure à 2.5 m, seule la distance (D) doit être 
prise en compte. 
 

- Plafond avec retombée de poutre, 
 
Les retombés de poutre de plus de 10 cm de haut 
forment des alvéoles qui freinent la propagation 
de la fumée vers le détecteur. L’implantation des 
détecteurs doit faire l’objet d’une étude 
particulière. Les retombées de poutre de plus de 
80 cm de haut doivent être considérées comme 
des murs. 
 

- Position des détecteurs / éléments 
verticaux, 

 
La distance horizontale entre les détecteurs et 
tous les éléments verticaux (murs, cloisons, 
retombées, éléments suspendus, …) de plus de 
15 cm de haut doit être de 50 cm. 
S’il existe un espace de 15 cm de haut entre les 
éléments suspendus ou le haut des cloisons et le 
plafond, la distance de 50 cm définie ci-dessus 
n’a pas besoin d’être respectée. 
 

- Implantation dans un stockage, 
 
Ne pas freiner la propagation de la fumée avec 
les rayonnages ou le stockage de marchandises 
(laisser un passage sous le plafond de 15 cm de 
haut et un volume libre de 50 cm de rayon axé 
sur le détecteur). 
Rayonnages mobiles : interdire par signalisation 
au sol ou par blocage mécanique le 
stationnement des rayonnages sous les 
détecteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Phénomènes susceptibles de perturber 
les détecteurs, 

 
La vitesse de l’air. 
Les détecteurs de fumée ne doivent pas être 
utilisés dans un courant d’air supérieur à 5 m/s. 
Les détecteurs de fumée doivent être installés le 
plus loin possible de toute bouche ou grille de 
soufflage d’air. 
Eviter de placer les détecteurs dans les courants 
d’air 
 

- Implantation dans une circulation, 
 
Eviter de placer les détecteur au dessus du 
« stationnement » d’éventuels fumeurs, 
Préférer leur implantation à proximité d’un risque 
potentiel (armoire ou gaine électrique, accès à un 
local à risque, ….) 
 
 
 
 
 


